@110 - proj. pion kan. sanit., podtaczenie do istniejacego pionu
przy posadzce ze spadkiem 2%, obudowac ptytg g-k

@ 50 - odprowadzenie wody: PRYSZNIC, ZMYWARKA
poprowadzi¢ w bruzdzie w wylewce posadzki

@ 20 - doprowadzenie wody cieptej i zimnej
poprowadzi¢ w bruzdzie w wylewce posadzki

@ 35 - odprowadzenie wody: UMYWALKI
poprowadzi¢ w bruzdzie w wylewce posadzki

lokal sasiedni - mieszkalny

8 przeniesiona 392

LEGENDA

instalacja wody zimnej:MISKI USTEPOWE,

UMYWALKI/ ZLEWY, ZMYWARKA

inst. wody cieptej: UMYWALKI/ ZLEWY
inst. kanalizacji sanitarnej

Rury PVC. Instalacje wody zimnej i cieptej
wykona¢ z rur PE-X tgczonych na zacisk.

istniejace przylacze
wody do przeniesienia

istniejacy odptyw
kanalizacyjny @110
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